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DGS - Stellungnahme zum Empfehlungsverfahren Aktenzeichen 2010/05
,Betriebliche Einrichtung im Sinne des § 6 Nr. 1 EEG 2009“

Sehr geehrter Dr. Lovens,

wir gehen davon éus, dass allgemein dbliche technische Einrichtungen zur Fernsteuerung im
Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz zum Einsatz kommen. Somit wirde eine Einrichtung zur
ferngesteuerten . Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netziiberlastung auf Europdischer Funkrund-
steuerung oder Tonfrequenzsteuerung basieren. Als géngige Praxis haben sich dabei inzwischen die vier
Leistungsstufen mit 0%, 30%, 60% und 100% etabliert. Andere Lésung kénnen realisiert werden, soweit sie
einvernehmlich zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber vereinbart werden. Die Protokollierung und
Dokumentation der Leistungsreduzierung bzw. Abschaltung sowie der Nachweis der Netz(iberlastung muss
in nachvollziehbarer Form vom Netzbetreiber erfolgen und dem Anlagenbetreiber mindestens quartalsweise

Ubermittelt werden.
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